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Alpha ESS Europe GmbH
Paul-Ehrlich-StralRe 1a
63225 Langen

+49 6103 459 1601
europe@alpha-ess.de

Langen, den 01.11.2021

Bestatigung liber den Einsatz des Alpha ESS Wechselrichters ,,SMILE-B3-INV“ im Alpha ESS
Stromspeicher Storion SMILE-i3.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit bestatigt die Alpha ESS Europe GmbH fiir das Speichersystem Storion SMILE-i3, dass es sich bei
dem im System verwendeten Wechselrichter um den Alpha ESS Wechselrichter ,SMILE-B3-INV* handelt.

Die Zertifizierung des Wechselrichters wurde von Alpha ESS Co., Ltd. unter dem Originalnamen ,, SMILE-
B3-INV“ durchgefiihrt.

Mit freundlichen GruRen

Geschdftsfiihrer (CE@/
N
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Geschaftsfiihrer Jun Wang



CERTIFICATE

of Conformity

o ®
TUVRheinland

Registration No.: AK 50498939 0001

Report No.: 50363173 002

Holder: Alpha ESS Co., Ltd i
Build No. 1, DongDa Science Park,
Nantong High-Tech industrial
Development Zone
Nantong City
226300 Jiangsu

P.R. China

Product: Energy Storage system
(Energy Storage System)

Identification: Type Designation : Storion-SMILE-B3
Serial Number : Enigneering Samples

Firmware version : DSP:V3.012 ARM:V1.009

Remark(s) : Refer to test report 50363173 002

for details.

Tested acc. to: VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certi : e specimen
is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certifica 8 does §

assessment of the production of the product and does not permit the use of a
conformity.

Date 25.03.2021

Weichun Li

TUV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraBe 2 - 90431 Niirnberg




(( DAKKS

Deutsche . .. ®
Akkreditierungsstelle TUVRheinland

D-ZE-14169-01-02

Zertifikatsnummer: AK 50498939 0001
Certificate No.: AK 50498939 0001

Konformitatsnachweis

Hersteller: Alpha ESS Co., Ltd

Manufacturer Build No.1, DongDa Science Park, Nantong High-Tech industrial Development
Zone, Nantong City, 226300 Jiangsu, P.R. China

Produkttyp: Wechselrichter

Type of product

Modeli: Storion-SMILE-B3

Model

Firmwareversion: DSP:V3.012, ARM: V1.009

Firmware version

Standard: VDE-AR-N 4105:2018-11

Standard DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06

Priifberichtnummer: 50363173 002
Report No.

Ausstellungsdatum:
Date of issue 10.11.2021

Die Konformitétsprifung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird iberpriift, ob die Probe den oben
genannten Bew ertungsanforderungen entspricht. Diese Uberprifung impliziert keine Beurteilung der Herstellung des
Produkts und erlaubt nicht die Verw endung eines TUV-Rheinland-Konformitatszeichens. The verification of conformity
refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with thg Sdekimng
requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production g/f 3
permit the use of a TUV Rheinland mark of conformity.
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Certificate No.: AK 50498939 0001

Zertifikatsnummer: AK 50498939 0001

. ®
TUVRheinland

Einheitenzertifikat
Unit certificate

Hersteller:
Manufacturer

Alpha ESS Co., Ltd

Build No.1, DongDa Science Park, Nantong High-Tech industrial
Dewelopment Zone, Nantong City, 226300 Jiangsu, P.R. China

Typ Erzeugungseinheit:
Power generation unit type

Storion-SMILE-B3

Initial short-circuit AC current

X Umrichter [0 Asynchrongenerator [ synchrongenerator
Inverter Asynchronous generator Synchronos generator
[J Stirlinggenerator [ Brennstofizelle L] Andere
Stirling generator Fuel cell Other
Bemessungswerte: Max. Wirkleistung Pemax: 28 KW
Rated values max. Active power Pemsx ;
Max. Scheinleistung Semax:
max. Apparent powr Semex 2,8 kVA
Bemessungsspannung:
Rated voltage 230 v
Bemessungsstrom (AC) Ir
Rated current (AC) Ir 12,17 A
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom 1k” 13,1 A

Netzanschlussregel:
Network connection rule

VDE-AR-N 4105: 2018-11

»Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*
Technische Mindestanforderungen fur Anschluss und

Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung:
Test requirement

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06

»Netzintegration von Erzeugungsanlagen — Niederspannung*

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum
Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

‘ Prifbericht:
Test report

50363173 002

‘ Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Place, date
| %\thr
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Zertifikatsnummer: AK 50498939 0001

Certificate No.: AK 50498939 0001

2 ®
TUVRheinland

Zertifikat fiir den NA-Schutz
Certificate of NS protection

Alpha ESS Co., Ltd

Central NS protection

:'A:;?fg;i;er Build No.1, DongDa Science Park, Nantong High-Tech industrial
Development Zone, Nantong City, 226300 Jiangsu, P.R. China

Typ NA-Schutz: ; .

Type of NS protection Ceiatinasrelal

Zentraler NA-Schutz: O

Integrierter NA-Schutz:
Integrated NS protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ:
X Assigned to power generation unit of type

Storion-SMILE-B3

Netzanschlussregel:
Network connection rule

VDE-AR-N 4105: 2018-11

»Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz®

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06

Prifanforderung: »Netzintegration von Erzeugungsanlagen — Niederspannung*

Test requirement Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum
Anschiuss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Priifbericht:

Test report 50363173 002 ST

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date

CEraN
A

G I
m!\{ Rheintand /i
gsstell
tion body. o
!ff %._": =
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A TUVRheinland®

Anhang
Appendix
E.5 Priifbericht ,Netzriickwirkungen* fiir Erzeugungseinheite n mit einem Eingangsstrom
E.5 Test report “System reactions” for power generation units with feeding current
Auszug aus dem Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten 50363173002
Extract fromthe test report for power generation units
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”
An!agenher_steller: Alpha ESS Co., Ltd
Manufacturer:
Herstellerangaben: Anlagenart(BHKW, PV-WR) e -
Manufacturers data: Type(CHP, PV-Inverter) Storion-SMILE-B3 (WR)
Maximale Wirkleistung PE
Max. Active PowerPemax i 2,8 [kW]
Bemessungspannung
Rating voltag% 230[vac]
Messzeitraum: vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT J ; ¥
Mebsuing periad: Eront iy yy.nmidd o vy v i vom 2021-03-01 bis2021-03-05
Schnelle Spannungsinderungen
Rapid voltage changes
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primarenergietrager) ki= 0.52
Marking operation without defaul (to primary energy carrier) '
Unglinstigster Faii bei Umschaiten der Generatorsiufen K= NIA
Worst case at switch over of generatar sections
Einschalten bei Nennbedingungen (des primédrenergietriger) Ki= 105
Marking operation at reference conditions(of primary energy carrer) !
Ausschalten bei Nennleistung K= 1086
Breaking operation at nomnal power '
Schlechtester Wertaller Schaltvorgénge kimax= 1.06
Worst case value of all switchingoperations ]
Netzimpedanzwinkel Wk: o o o o
Flicker Angle of network impedance ¥k: 30 50 70 85
Anlagenflickerbeiwert CY:
Flicker coefficient of systemflicker C¥: G.28 His N/A NiA
Oberschwingungen
Harmonics
Wirkleistung P/Pn [%
Ac:;vepowegp,pn[%,f] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100
Ordnungszahl o
Harmonic number Iv/in [%)
2 0,13 | 0,29 0,28 | 0,34 0,39 0,43 0,49 | 0,51 0,56 | 0,65 0,68
3 1,43 1,85 1,60 1,43 1,39 1,43 1,48 1,57 1,68 1,83 1,92
4 0,09 | 0,16 0,13 | 0,11 0,11 0,10 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 0,17
5 0,17 | 0,54 0,87 | 0,91 0,90 0,90 0,91 090 | 092 | 0,93 0,92
6 0,10 | 0,12 0,09 | 0,09 0,08 0,09 0,12 | 0,11 0,10 | 0,09 | 0,09
7 0,15 | 0,37 0,42 | 0,57 0,61 0,65 069 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,71
8 0,02 0,07 0,07 | 0,07 0,08 0,07 0,06 | 0,07 0,07 | 0,08 | 0,08
9 0,11 0,27 0,20 | 0,38 0,47 0,50 0,53 | 0,56 0,55 | 0,58 | 0,60
10 0,05 | 0,02 0,04 | 0,04 | 0,03 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | 0,03 | 0,04
11 0,09 | 0,17 0,18 | 0,27 | 0,35 0,38 0,39 | 0,40 0,39 | 0,41 0,44
12 0,04 0,04 0,05 | 0,05 | 0,04 0,04 0,05 | 0,05 0,04 0,04 | 0,06
13 0,08 0,08 0,17 0,18 | 0,27 0,29 0,33 | 0,33 0,36 0,37 | 0,39
14 0,04 0,02 | 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 | 0,04 0,05 0,04 | 0,03
15 0,05 0,10 | 0,16 0,12 | 0,16 0,20 0,22 0,25 0,25 0,29 | 0,29
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A TUVRheinland®

Anhang

Appendix
16 0,03 | 0,07 | 005 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05
1 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,29
18 0,02 | 002 | 0,02 | 002 | 0,02 | 004 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04
19 0,02 | 0,02 | 003 | 0,10 | 0,72 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24
20 0,02 | 002 | 002 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06
21 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,25
22 0,04 | 003 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06
23 0,03 | 008 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | O,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18
24 0,03 | 0,06 | 005 | 0,06 [ 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05
25 003 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,18
26 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03
27 0,02 | 008 (0,06 | 0,03 | O07 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,14
28 004 | 005 | 003 | 002 {002 | 002 | 003|003 003] 004 | 004
29 0,04 | 011 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,16
30 0,04 | 005 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07
31 005 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 004 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,13
32 0,02 | 0,03 | 003 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05
33 006 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,14
34 002 | 003 [ 003 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05
35 0,06 0,10 0,06 0,05 0,03 0,06 0,06 0,07 0,06 0,13 0,10
36 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04
37 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,12
38 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 004 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05
39 0,05 | 0,170 ( 0,08 | 0,05 [ 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,06
40 0,02 | 003 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05

_Beachtung:

Remerk:
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TUVRheinland®

Anhang
Appendix
Zwischenharmonische
Interimrharnonics
W;'c'f,}g;%g‘vfeg Pl 0 10 | 20 | 30 | 40 50 | 60 | 70 80 90 | 100
Pt 1 vin %]

75 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,21 0,25 [ 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,19 | 0,56
125 002 | 004 | 005 | 006 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,20
175 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 009 | 0,10 | 0,11 | 0,43 | 0,12 | 0,16
225 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,170 | 0,13
275 0,02 | 003 [ 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12
325 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10
375 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 005 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09
425 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08
475 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08
525 0,02 y 0,63 j 063 | GOS | 0U,04 j GO5 | 006 | 0,06 | 0,067 j 0,07 | 0,08
575 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07
625 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
675 0,02 y 0,03 | 003 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
725 0,03 | 003 | 003 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
775 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
825 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
875 0,03 [ 003 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
925 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
975 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 004 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
1025 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 004 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07
1075 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07
1125 0,03 | 0,04 | 0,04 | 004 [ 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07
1175 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07
1225 003 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07
1275 003 | 004 | 004 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07
1325 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08
1375 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
1425 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08
1475 0,03 | 005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 [ 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08
1525 0,03 | 005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08
1575 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09
1625 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
1675 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
1725 0,04 [ 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09
1775 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 006 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10
1825 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,70 | 0,10 | 0,10
1875 0,04 | 005 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 [ 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11
1925 0,04 | 0,05 | 0,05 | 005 | 0,06 | 0,06 | 0,08 [ 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11
1975 0,04 | 0,05 | 0,05 | 005 [ 0,06 | 0,06 | 0,08 [ 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11

Beachtung:

Remark:
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TUVRheinland®

Anhang
Appendix
Héhere Frequenzen
Higher frequencies
g PiEn LSl o | 10 | 20 | 30 | 40 [ s0 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 100
e e Win (%

21 0,12 0,15 | 0,16 0,15 | 0,14 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,21 0,23 0,27
2,3 0,12 | 0,13 0,13 | 0,13 0,13 0,13 | 0,16 | 0,17 0,18 | 0,20 0,24
2,5 0,13 | 0,10 012 | 0,42 0,12 0,11 0,14 | 0,15 0,16 0,16 0,18
2.0 0,13 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 | 0,14 0,14 0,15 0,16
29 0,15 0,12 | 0,13 0,12 | 012 0,13 0,14 0,14 | 0,14 0,14 | 0,15
31 0,29 0,27 0,27 0,28 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26
3,3 0,32 0,30 | 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 | 0,30 0,28 | 0,29
3.5 0,16 0,15 | 0,14 0,14 0,13 0,14 | 0,15 | 0,14 0,14 | 0,15 0,14
3,7 0,12 | 0,10 0,10 | 0,10 0,11 0,11 0,12 | 0,11 0,12 | 0,12 0,13
3.8 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14
4,1 0,15 0,14 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16
4,3 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 017 0,17 0,17 0,17
4,5 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17
4,7 0,18 0,19 | 0,19 0,18 | 0,18 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 0,18 | 0,19
4,9 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22
51 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 0,27 0,27
5,3 0,28 | 0,30 0,32 | 0,32 0,33 0,33 0,32 | 0,32 0,33 | 0,35 0,35
55 0,38 | 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 | 0,40 0,40 | 042 0,43
5,7 0,51 0,54 0,53 | 0,53 | 0,52 0,52 0,53 | 0,53 0,54 0,55 0,55
5,9 0,56 0,61 0,62 0,63 | 0,63 0,63 | 0,63 0,63 | 0,64 0,67 | 0,67
6,1 0,63 0,75 | 0,78 0,80 | 0,81 0,82 | 0,82 0,79 | 0,80 0,83 | 0,82
6,3 1,18 1,30 1,33 1,35 1,35 1,35 1,35 1,33 1,34 1,39 1,38
6,5 1,32 1,43 1,44 1,43 1,41 1,40 1,41 1,42 1,43 1,48 1,50
6,7 0,91 1,09 1,09 1,10 1,09 114 1,12 1,14 1,16 1,19 1,20
6,9 1,03 1,20 1.20 1,22 1,23 1,26 1,27 1,28 1,26 1,25 1,25
71 1,24 1,42 1,39 1,39 1,38 1,39 1,37 1,35 1,33 1,33 1,32
7.3 1,39 1,59 1,52 1,49 1,46 1,45 1,43 1,44 1,41 1,39 1,36
7.5 1,35 1,41 1,36 1,34 1,33 1,34 1,34 1,35 1,32 1.34 1,33
7T 1,20 1,22 122 1,23 1,24 1,23 1,18 1,18 1,16 1,20 1,22
7.9 1,15 1,39 1,41 1,40 1,38 1,33 1,27 1,22 1,22 1.31 1,31
8,1 0,82 0,90 | 0,91 0,90 | 0,90 0,87 | 0,83 | 0,82 0,83 0,90 | 0,89
8,3 0,51 0,52 | 0,52 0,53 | 0,53 0,52 052 | 0,52 0,51 0,53 | 0,53
8,5 0,37 0,35 | 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 | 0,37 0,37 0,37 | 0,38
8,7 0,28 0,31 0,30 | 0,30 0,29 0,30 0,30 | 0,30 0,30 0,30 0,29
8,9 026 | 0,29 | 0,29 | 0,29 0,29 0,29 0,28 | 0,28 0,28 | 0,28 0,28

Beachtung:

Remark:
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Anhang
Appendix

E.7 Anforderungen an den Priifbericht zum NA-Schutz
E.7 Requirement for the test report for the NS protection

Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz 50363173 002
Extract fromthe testreport for the NS-protection

“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”

Priifbericht NA-Schutz
Test report NS-Protection
Typ NA-Schutz: : N Weitere Herstellerangaben
T));Ee of NS protection: Integrierter NA-Schutz Other manufacturer's data
Software version: . :
Soffware Version: DSP:V3.012, ARM: V1.009
Hersteller:
Manufacturer: Alpha ESS Co., Ltd
Messzeitraum: vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT . : 5
Measuring period: From yyyy-nmdd to yyyy-mmdd vom 2021-03-01 bis2021:-03:05
Stirlinggeneratoren, Brennstoffzelien Umrichter
Stirling engines, fuel cell systens Converter
direkt oder {iber Umrichter aekopnelte direktrok6ousie SUwEnh d
. chron- uni
Synchron- und Asynchrongeneratoren mit Asynchro?\gengeatorermit Peis 5O KW
Pn £ 50 kW ;
Direct or by converter coupled synchronous- and Bractor coug :'ee‘: :t}é:gg%iogﬁ;%%dkﬁ,m Chranaus
asynchronous generatas with Pn < 50 kW g
: : Ausibsewert . - Ausldsezeit
Schutzfunktion Einstellwert | Auslésewert Schutz* Einstellwert | Ausiosewert A .
Protection function Setting value | Tripping value | NA SChu® | “seting vaiue | Tripping valve | NA Schutz*
Tripping time Tripping time
Spannungssteigerungsschutz U>> 1,15*. 125*U
Voltage increase protection U >> n : n e87.5% s 100w
Spannungssteigerungsschutz U> 1,1*U 1,1*U
Voltage increase protection U > ' n ' n 253,0V < 100ms
Spannungsriickgangsschutz U< 0,8*U 08*U 184,0V 3000ms
Voltage decrease protection U < n ' n '
Spannungsriickgangsschutz U<< Entfalit 0,45*U
Voltage decrease protection U << Not applicable f 103.5v 300ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47 5Hz 47 5Hz 47,50Hz < 100ms
Frequency decrease protection f<
Frequenzsteigerungsschutz f>
Fréquency Increase protaction f 51,5Hz 51,5Hz 51,50Hz < 100ms

" Die Ausltsezelt umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslésesignal an den Kuppelschalter.

“ The tripping time conprises the period before limit violation UA until tripping signal to interface switch.

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Ek};gnzeltdes Ku%’elschalterszum héchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.
During planning of power generation system thé proper time of interface switch shall be added to the highest value of time determined above.

Die Abschaltzeit (Summe der Auslésezeit NA-Schutzzzgl. Eigenzeit des Kuppelschalts) darf 200ms nicht Giberschreiten.

The break time (sum of tripping tine NS protection plus proper time of interface switch) should not exceed 200 s,

X Beiintegriertem NA-Schutz
By integrated NS Protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinhalt Typ: o i
Assigned to PGU type: Storion-SMILE-B3
Typ integrierter Kuppelschalter: . )
Type of infegrated interface switch: Leistungsrelai
Eigenzeitdes Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz <20ms
Proper time of interface switch by integrated NS-protection

Die iiberpriifung der Gesamtwirkungskette “NA-Schutz-Kuppelschalter” filhrte zu einer ergolgreichen Abschaltung.
The verification of the ful function chain “NS protection- Interface switch” has yield to intended disconnection.
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